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TRINKWASSER — GUTACHTEN inkl. INSPEKTIONSBERICHT

GUTACHTEN (gemaR TWV BGBI. 11 304/2001)

1. Angaben zur Wasserversorgungsanlage:

Anlagenbezeichnung: WV Zone Klamm

Versorgungsumfang: nur ein HA mit privater Enthartungsanlage
Verteilte Wassermenge (m3/d): 10

Anlagen ID: M3534773R0

Dieses Gutachten wird elektronisch in das von der zustandigen Behérde daflir zur Verfligung gestellte
Datensystem tbermittelt.

2. Feststellungen aufgrund der durchgefiihrten Priifungen:

Bei der (den) untersuchten Probe(n) wurden im Rahmen des durchgefiihrten Untersuchungsumfanges alle
Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung (BGBI. 11 304/2001) bzw. des
Lebensmittelbuches CODEX (Kapitel B1, Anh. 3 "Zusatzliche Kriterien") eingehalten.

3. Beim Lokalaugenschein wurden folgende Méngel festgestellt:

Feststellungen (nur Méngel): keine

4. Notwendige MaBnahmen zur Aufrechterhaltung der einwandfreien Wasserqualitat:

Das Wasser kann in der aktuellen Qualitat ohne Gefahrdung der menschlichen Gesundheit getrunken
oder verwendet werden.

5. Mitgeltende(r) Priifbericht(e): sieche Anlagen

Auftragsnummer/Analysennummer: 777959/336116
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6. Beurteilung:

Das Wasser entspricht im Rahmen des durchgefiihrten Untersuchungsumfanges den geltenden
lebensmittelrechtlichen Vorschriften. Das Wasser ist zur Verwendung als Trinkwasser geeignet.

gemaR §73, LMSVG autorisierter Gutachter:
AGROLAB Austria Mag. Eva Danninger

Hinweise

Eine auszugsweise Vervielféltigung dieses Berichtes ohne schriftliche Genehmigung der
Inspektionsstelle ist untersagt.
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AT U 519 84 303 Dr. Stephanie Nagorny
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INSPEKTIONSBERICHT (gem. ONORM M5874)

Angaben zur Wasserversorgungsanlage:

Anlagenbezeichnung: WV Zone Klamm

Versorgungsumfang: nur ein HA mit privater Enthartungsanlage
Verteilte Wassermenge (m?d): 10

Anlagen ID: M3534773R0

Dieses Gutachten wird elektronisch in das von der zustdndigen Behérde daflir zur Verfligung gestellte
Datensystem Ubermittelt.

Inspektion durch:

Bernhard Summerer
Datum:

12.05.26
Begutachtetes Objekt:

Gesamte Anlage
Anlagenbeschreibung:
Die WVA besteht aus den Anlagenteilen: 1 Quellfassung (QF), 1 Hochbehalter (HB), keine

Aufbereitungsanlage (AB) und 1 Versorgungszone (VZ). Das Rohrnetz ist ca. 0,5 km lang und besteht
hauptsachlich aus Kunststoff (Stichleitung).

Quellfassung Knoll | Fassungstiefe: 1,5 m, Lage: Wald, Einspeisung in: HB. Die Schutzzone (10x10m)
ist frei zuganglich, mit Baumen und Strauchern, sonst unauffallig. Das Umfeld der
Wassergewinnungszone ist unauffallig. Es gibt kein Quellschutzgebiet.

Speicherbehalter Knoll | Hochbehélter, Volumen je Wasserkammer: ca. 40m3, Anzahl der
Wasserkammern: 1, Anzahl der Zulaufe: 1, Lage: Wald, Ausfiihrung: betoniert, Férderung: keine,
Einspeisung in: Netz. Das Umfeld des Wasserspeichers ist unauffallig. Das Fassungsvermogen ist
augenscheinlich zu grof3. Liftung und Isolation des Speichers sind augenscheinlich ausreichend (kein
sichtbares Kondenswasser oder Schimmelbildung). Be/Entluftung ist mit engmaschigem Insektenschutz
versehen, es ist kein baulicher Schaden sichtbar. Tire ist versperrt und ordnungsgemafn ausgefihrt. Die
Schachtrandhohe ist >30cm Uber der Geldndeoberkante. Der Eingang erfolgt auf das Wasser. Es gibt
eine Froschklappe am Uberlauf. Die Anlage ist sauber.
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Feststellungen:
Festgestellte Mangel: keine

Das sichtbare nahere Umfeld der Wassergewinnungszone lasst einen ausreichenden Schutz fiir das
Wasservorkommen erwarten.

Der sichtbare bauliche Zustand der Wassergewinnungsanlage verhindert eine Verunreinigung des
Wassers in ihrem Bereich.

Die Einrichtungen fiir Transport und Speicherung sind augenscheinlich in einem solchen Zustand, dass
keine Beeintrachtigung der Wasserqualitat zu erwarten ist.

Die Anlage entspricht in hygienischer Hinsicht den Anforderungen.
Es werden Aufzeichnungen Uber die Eigenkontrolle gefiihrt.
Anmerkungen: keine

Die Anlage befindet sich in einem ordnungsgemafen Zustand.

AGROLAB Austria Mag. Eva Danninger

Hinweise

Eine auszugsweise Vervielféltigung dieses Berichtes ohne schriftliche Genehmigung der
Inspektionsstelle ist untersagt.

Landgericht Wels Geschaftsfuhrer A
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AT U 519 84 303 Dr. Stephanie Nagorny
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